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Додаток 1.1 до Технічних вимог 
та переліку робіт по проекту
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	Найменування робіт
	Одиниця 
виміру
	Кількість

	Підлога

	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток та цементної стяжки		
	м2
	30

	Улаштування цементної стяжки з гідроізоляцією 	
	м2
	30

	Вкладання плитки на підлогу
	м2
	30

	Стіни

	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток та відбивання штукатурки		
	м2
	84

	Штукатурення внутрішніх стін 		
	м2
	84

	Грунтування стін
	м2
	84

	Вкладання плитки 		
	
	

	Поліпшене штукатурення та фарбування фасадною фарбою стін всередині
	м2
	84

	Влаштування відкосів на вікна та двері
	м/п
	14

	Монтаж підвіконня з керамічної плитки
	м2
	4

	Встановлення металопластикової перегородки
	м2
	18

	Демонтаж та монтаж дверей 
	шт
	2

	Фарбування дверей фарбою(емаллю)
	шт
	4

	Стеля

	Демонтаж штукатурки та побіленого шару зі стелі
	м2
	30

	Влаштування стелі гіпсокартонними та гіпсоволокнистими листами
	м2
	30

	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель з металевих профілів
	м2
	30

	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами
	м2
	30

	Грунтування та шпаклювання стель шпаклівкою
	м2
	30

	Поліпшене фарбування стелі фасадною водовідштовхуючою фарбою
	м2
	30

	Демонтаж та монтаж наявних чавунних радіаторів опалення 
	шт
	2

	Установлення муфтових кранів водорозбірних		
	шт
	4

	Установлення запобіжних клапанів		
	шт
	4

	Сантехніка

	Демонтаж та монтаж каналізаційного стояка 8 та 9 поверху d 120-150 мм
	м
	6

	Врізування у діючу систему каналізації
	
	

	Встановлення ревізії на каналізаційному стояці
	шт
	2

	Демонтаж та монтаж каналізаційних трубопроводів d 50 м
	м
	19

	Демонтаж душових піддонів
	шт
	6

	Встановлення душового піддону та сифону
	шт
	6

	Демонтаж та монтаж водопостачальних трубопроводів d 25 мм
	м
	22

	Встановлення душових змішувачів
	шт
	6

	Демонтаж та встановлення з підключенням наявного бойлера 80-100 л.
	шт
	2

	Вентиляція та електропостачання

	Встановлення вентеляційних коробів квадратного перерізу 
	м
	16

	Встановлення вентиляційного рекуператора з пробиванням отворів у стіні		
	шт
	2

	Встановлення венталяційних решіток
	шт
	2

	Встановлення вимикачів та перемикачів пакетних на струм 2,5 А
	шт
	6

	Прокладання ізольованих проводів різного перерізу в стіні (3*2,5 мм2 та 2*1,5 мм2)
	м
	27

	Встановлення розподільчих коробів
	шт
	4

	Встановлення розеток одинарні
	шт
	6

	Встановлення вимикачів 2-кл
	шт
	2

	Встановлення світильників
	шт
	6
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